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Α)ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
 
Η παρούσα τεχνική περιγραφή αφορά τις εργασίες, που πρόκειται να γίνουν για την             
“ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ/ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ       
ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (ΤΕΩΣ ΤΕΙ       
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ) ΚΑΙ ΣΠΑΡΤΗ.  
Ο ανάδοχος έχει υποχρέωση να προβαίνει σε συστηµατικό έλεγχο και διατήρηση της             

καλής και ασφαλούς λειτουργίας των ανελκυστήρων του πανεπιστηµίου. 
Με την ανάληψη των καθηκόντων συντήρησης ο ανάδοχος θα µεταφέρει τους           
ανελκυστήρες στην  µερίδα του και θα αναλάβει :  

1. την παραλαβή των βιβλιαρίων συντήρησης από την αρµόδια Νοµαρχία,  
2. την συµπλήρωση τους µε τα απαραίτητα δικαιολογητικά,  
3. την ενηµέρωση τους µε καταγραφή όλης της προληπτικής και κατασταλτικής          

συντήρησης έως σήµερα και  
4. την απόδοση τους στις αρµόδιες επιτροπές του πανεπιστηµίου πλήρως         

τακτοποιηµένα εντός µηνός από την υπογραφή της σύµβασης. 
 
 
 
Στο παρακάτω Πίνακα 1 αναφέρονται οι τεχνικές λεπτοµέρειες για το σύνολο των            
ανελκυστήρων του Πανεπιστηµίου Πελοποννήσου σε Καλαµάτα και Σπάρτη (ΤΕΩΣ ΤΕΙ          
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ).  
  

 

 

 

 

 



Πίνακας 1  

ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ 
ΤΥΠΟΣ 

ΙΣΧΥΣ 
ΟΡΟΦΟΙ ΑΤΟΜΑ ΤΕΜ 

ΗΛ/ΥΔ ΣΤΑΣΕΙΣ ΒΑΡΟΣ  
Νέο κτίριο  

Καλαμάτα ΥΔ 11,8kw 

2 όροφοι    
Λογοθεραπεία 4 στάσεις 8 άτομα   
Αμφιθέατρα υπόγειο 600kg  3 
  ισόγειο    
Παλαιό 

Καλαμάτα ΥΔ 11kw 
2 όροφοι 8 άτομα   

κτίριο 3 στάσεις 600kg 1 

Βιβλιοθήκη Καλαμάτα ΥΔ 9,5 kw 

1 όροφος    
3 στάσεις 6 άτομα  
υπόγειο 450kg  
ισόγειο   1 

  

Καλαμάτα ΥΔ 
9kw 

3 όροφοι 3 άτομα  
Φοιτητική 4 στάσεις 225kg 1 
εστία 

16kw 
3 όροφοι 8 άτομα  

  4 στάσεις 600kg 1 
Κτίριο 

Σπάρτη ΥΔ 20 kw 
2   όροφοι 8 άτομα  

Σπάρτης 3 στάσεις 640 kg 1 
 

 
Β) ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ  
 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
 
Καθ’ όλη την διάρκεια εκτέλεσης της σύµβασης, ο Ανάδοχος θα πρέπει να συνεργάζεται             
στενά µε την Αναθέτουσα Αρχή, υποχρεούται δε να λαµβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε            
παρατηρήσεις της σχετικά µε την εκτέλεση της προµήθειας. Ο Ανάδοχος οφείλει να            
ενεργεί µε επιµέλεια και φροντίδα, ώστε να εµποδίζει πράξεις ή παραλείψεις που θα             
µπορούσαν να έχουν αποτέλεσµα αντίθετο µε το συµφέρον της Αναθέτουσας Αρχής.  

Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να εκχωρεί τη σύµβαση σε οποιοδήποτε τρίτο ούτε να             
αναθέτει υπεργολαβικά σε τρίτους µέρος ή το σύνολο του αντικειµένου της σύµβασης,            
πλην όσων έχει δηλώσει στην προσφορά του, ούτε να υποκαθίσταται από τρίτο χωρίς             
την προηγούµενη έγγραφη έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής, η οποία δίδεται σε           
εξαιρετικές περιπτώσεις. Σε περίπτωση εκχώρησης, υπεργολαβίας κτλ ο Ανάδοχος είναι          
υποχρεωµένος να προσκοµίζει στην Αναθέτουσα Αρχή τα σχετικά συµφωνητικά σε          
πρώτη αίτηση αυτής. 

Σε καµία δε ανάλογη περίπτωση ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συµβατικές του             
υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω ανάθεσης εργασιών σε τρίτους ή εκχώρησης ή           
υπεργολαβίας, ούτε η Αναθέτουσα Αρχή συνδέεται συµβατικά µε τα τρίτα αυτά           
πρόσωπα. Εάν το συµβατικό τίµηµα εκχωρηθεί εν όλω ή εν µέρει υπέρ της τράπεζας το               
εκχωρούµενο τίµηµα η Αναθέτουσα Αρχή δεν έχει καµία ευθύνη έναντι της εκδοχέως            
τράπεζας. Ο Ανάδοχος σε οποιαδήποτε παράβαση οποιουδήποτε όρου της σύµβασης ή           
της Διακήρυξης ή της προσφοράς του, έχει την υποχρέωση να αποζηµιώσει την            
Αναθέτουσα Αρχή για κάθε θετική και αποθετική ζηµία που προκάλεσε µε αυτή την             
παράβαση εξ οιασδήποτε αιτίας και αν προέρχεται, αλλά µέχρι το ύψος του ποσού της              
σύµβασης. 



Η Αναθέτουσα Αρχή απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και υποχρέωση από τυχόν           
ατύχηµα ή από κάθε άλλη αιτία κατά την εκτέλεση της προµήθειας. Σε περίπτωση που              
ο Ανάδοχος είναι Ένωση/Κοινοπραξία και κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύµβασης,           
οποιαδήποτε από τα µέλη της Ένωσης/Κοινοπραξίας, εξαιτίας ανικανότητας για         
οποιοδήποτε λόγο ή λόγω ανωτέρας βίας, δεν µπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις            
του, τα υπόλοιπα µέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολοκλήρωσης της σύµβασης µε             
τους ίδιους όρους. 

 
α. Συντήρηση/επισκευή ανελκυστήρων  
 
Ο ανάδοχος θα πρέπει να έχει την απαιτούµενη άδεια συνεργείου συντήρησης από            
την οικεία Δ/νση Ανάπτυξης της Περιφέρειας, να έχει καταχωρηθεί στο µητρώο           
συντήρησης που τηρεί η Διεύθυνση αυτή και να διαθέτει τα κατάλληλα όργανα            
µέσα και προσωπικό.  
 

I. Η προσφερόµενη τιµή περιλαµβάνει τις παρακάτω υποχρεώσεις του Αναδόχου: 
● Εργασίες τακτικής συντήρησης, ρυθµίσεις. 
● Εργασίες αποκατάστασης βλαβών όποτε αυτές παρουσιαστούν. 
● Το κόστος της παρουσίας του τεχνικού για την διευκόλυνση του φορέα           

πιστοποίησης των ανελκυστήρων για περιοδικό ή έκτακτο έλεγχο. 
● Η ασφάλιση έναντι αστικής ευθύνης υπέρ τρίτων: 

α) Συνολική κάλυψη ανά ατύχηµα 
β) Για µεµονωµένο ή οµαδικό ατύχηµα 
γ) Για υλικές ζηµιές 
δ) Για σωµατικές βλάβες 

● Το πλήρες κόστος όλων των αναλώσιµων ανταλλακτικών, που υπόκεινται σε          
φθορά λόγω φυσιολογικής χρήσης και θα χρειαστούν σε πιθανή βλάβη του κάθε            
Ανελκυστήρα, ενώ 

● Εξαιρούνται τα υλικά µεγάλης αξίας ( συρµατόσχοινα, τροχαλίες, κινητήρες,        
µειωτήρες, αντλίες, µπλοκ βαλβίδων, και αυτοτελείς µηχανισµοί όπως τα         
inverter, και οι κεντρικές πλακέτες λειτουργίας). 

II. Υποχρέωση του Αναδόχου είναι, να παραδώσει στον Ανάδοχο που θα τον διαδεχθεί,             
μετά το πέρας των συμβατικών του υποχρεώσεων, με πρωτόκολλο και χωρίς καμία            
επιφύλαξη, ότι αφορά στην καλή λειτουργία των Ανελκυστήρων, με το ισχύον εκείνη την             
χρονική στιγμή τεχνικό πρότυπο, καθώς επίσης και πρόσβαση προς επισκευή χωρίς την            
ανάγκη χρήσης κανενός ειδικού εργαλείου διάγνωσης βλαβών για την επισκευή τους ή και             
το επαναπρογραμματισμό τους. 

III. Ο ανάδοχος υποχρεούται να λαμβάνει από την Νομαρχία ή άλλο αρμόδιο όργανο τις              
όποιες εγκρίσεις, θεωρήσεις κλπ απαιτούνται για να τηρούνται τα βιβλιάρια των           
ανελκυστήρων και οι έννομες υποχρεώσεις του πανεπιστημίου. 

IV. Το προσωπικό που εμφανίζεται για συντήρηση πρέπει να πηγαίνει στην Επιτροπή            
παρακολούθησης & παραλαβής της Σύμβασης και να δηλώνει την άφιξή του στο            
πανεπιστήμιο για την επισκευή και να υπογράφει στον αντίστοιχο πίνακα παρουσίας           
κάθε φορά για οποιαδήποτε είδος συντήρησης (προληπτική, επισκευαστική) την ώρα της           
εισόδου και εξόδου. 
 
 

α1. Χρόνοι απόκρισης 
Σε περίπτωση υπέρβασης του χρόνου ανταπόκρισης θα επιβάλλονται ποινές σύµφωνα          
µε το ποινολόγιο. Σε περίπτωση που κατά την επιθεώρηση από τον τεχνίτη διαπιστωθεί             
ότι απαιτείται η αντικατάσταση υλικού είναι υποχρεωµένος ο Ανάδοχος να το           



αντικαταστήσει χωρίς καµία χρέωση του Πανεπιστηµίου για ανταλλακτικό και         
επισκευή, στον προβλεπόµενο χρόνο. 
 

Σε περίπτωση που η αποκατάσταση της βλάβης µε ρύθµιση απαιτεί πολύ χρόνο            
(ηµέρες), συντάσσεται αιτιολογηµένη έκθεση από τον συντηρητή. Σε περίπτωση µη          
αποδοχής από την Επιτροπή της αιτιολογίας, αυτόµατα ισχύει το ποινολόγιο που           
προβλέπεται. 

Σε περίπτωση που βλάβη απαιτεί αποκατάσταση µε ρύθµιση, η οποία οφείλεται σε            
προφανή βανδαλισµό χρήστη και όχι σε φυσιολογική φθορά της εγκατάστασης,          
συντάσσεται αιτιολογηµένη έκθεση από τον ανάδοχο η οποία και εγκρίνεται από την            
Επιτροπή Παραλαβής του Πανεπιστηµίου και ζητείται έγκριση πληρωµής ως εργασία          
µη υπαγόµενη στην υποχρέωση του Αναδόχου. Το πανεπιστήµιο διατηρεί το δικαίωµα           
να αγοράζει τα ανταλλακτικά από την αγορά. 

 
α2. Ανταλλακτικά 
Απαγορεύεται η χρήση ανταλλακτικών µε αµίαντο στις σιαγόνες των φρένων ή           
οπουδήποτε αλλού. Σε περίπτωση αλλαγής ανταλλακτικού σε οποιοδήποτε        
Ανελκυστήρα ο συντηρητής είναι υποχρεωµένος να ενηµερώνει πλήρως το τεχνικό          
φάκελο µε τα µηχανολογικά και ηλεκτρολογικά σχέδια και υπολογισµούς ή την           
πιστοποίηση του νέου ανταλλακτικού, όπως απαιτεί ο ΕΛΟΤ 81.1 και πιστοποίηση της            
εγκατάστασης του ανελκυστήρα σύµφωνα µε την Υ.Α. (ΚΟΙΝΗ)        
Φ.9.2./ΟΙΚ.32803/1308/1997  και την νεότερη νοµοθεσία. 

Οι φάκελοι που περιέχουν όλα τα συµπληρωµατικά στοιχεία, αιτήσεις-πιστοποιητικά         
υλικών κλπ, θα είναι υπογεγραµµένα από τα κατά νόµο επιτρεπόµενα πρόσωπα και θα             
υποβληθούν σε δύο όµοια αντίγραφα στην Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του          
Πανεπιστηµίου. 

Για την προµήθεια των υλικών, όλα θα είναι σύµφωνα µε τους τεχνικούς όρους της              
διακήρυξης και της ισχύουσας Νοµοθεσίας, θα συνοδεύονται από τα πιστοποιητικά          
τύπου και τις βεβαιώσεις αντοχής που απαιτεί το τεχνικό πρότυπο καθώς και µε τα              
σχετικά σχέδια/προσπέκτους/οδηγίες χρήσης - λειτουργίας ή προγραµµατισµού και τα         
οποία θα τοποθετούνται στον φάκελο παρακολούθησης του ανελκυστήρα.  

Ακόµη, θα τοποθετείται σηµείωµα στον φάκελο µε τα ακριβή στοιχεία του           
κατασκευαστή ή προµηθευτή του και τα σχετικά στοιχεία για την παραγγελία του και             
εφόσον είναι προϊόν του συντηρητή, δήλωση για υποστήριξη επί δέκα έτη µε όµοια             
ανταλλακτικά και την παρούσα τιµή του ως υλικού µη τοποθετηµένου. Επίσης θα            
δίδονται στον διαχειριστή/υπεύθυνο του κτιρίου και όποιο εργαλείο (προγραµµατιστής         
κλπ.) έχει κατασκευάσει ο παραγωγός για την εγκατάσταση, προγραµµατισµό,         
συντήρηση του ανταλλακτικού ή µηχανισµού. 

α3. Ποινές 
 

1. Η µη κατάθεση των βιβλιαρίων των ανελκυστήρων ενηµερωµένα,        
υπογεγραµµένα κλπ θα επιφέρει ποινή 100€. 

2. Στην περίπτωση που κληθεί ο συντηρητής για αποκατάσταση βλάβης και          
προσέλθει πλέον των επιβαλλοµενων ωρών θα του επιβάλλεται ποινή 50€. 



3. Σε περίπτωση που το σύνολο των ποινών υπερβεί το ποσό των 500€ δύναται το              
Πανεπιστήµιο να κηρύξει τον ανάδοχο έκπτωτο και να αναθέσει τη συντήρηση           
των ανελκυστήρων σε άλλο εργολάβο. 

Σε περίπτωση ακινητοποίησης ανελκυστήρα για οποιονδήποτε λόγο άνω των πέντε (5)           
εργάσιµων ηµερών µε υπαιτιότητα του Αναδόχου θα του επιβάλλεται ποινή ίση µε την             
µηνιαία αποζηµίωση για τον συγκεκριµένο ανελκυστήρα συν το 20% της συνολικής           
µηνιαίας αποζηµίωσης του. 
Επίσης το Πανεπιστήµιο θα έχει όλο το δικαίωµα να καλέσει εξωτερικό συνεργείο για             
την αποκατάσταση της βλάβης και τα έξοδα θα παρακρατηθούν από την αµοιβή του             
Αναδόχου.  
 
Ο εργολάβος υποχρεούται να δηλώσει στο Πανεπιστήµιο εγγράφως και εγκαίρως τον           
προγραµµατισµό και την προβλεπόµενη διάρκεια της αντίστοιχης εργασίας. 
 
α.4 Τεχνική περιγραφή – ελαχίστων εργασιών συντήρησης ανελκυστήρων 
 
Η παρούσα τεχνική περιγραφή αφορά τις ελάχιστες εργασίες , που πρόκειται να γίνουν για             
την “ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΩΝ        
ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (ΤΕΩΣ ΤΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ)  
 καθώς και την συµµόρφωση µε την σχετική νοµοθεσία και πρότυπα. 
Ειδικότερα ο ανάδοχος έχει τις παρακάτω υποχρεώσεις: 
 
α 4.1. Συντήρηση (Προληπτική-Επανορθωτική) 
Υποχρεούται να προβαίνει στις κάτωθι εργασίες (επιθεωρήσεις, ελέγχους και         
αποκαταστάσεις βλαβών ή φθαρµένων ανταλλακτικών) συµπεριλαµβανοµένων των       
απαραίτητων υλικών και µικροϋλικών . 

α) Να επιθεωρεί τον ισοζυγισµό των ευθυντηρίων ράβδων (οδηγών). 
β) Να επιθεωρεί το εύκαµπτο καλώδιο και το κουτί συνδέσεων αυτού. 
γ) Να επιθεωρεί και καθαρίζει τους διακόπτες ασφαλείας και περι µανδαλώσεως           
εντός του φρέατος. 
δ) Να επιθεωρεί τη συσκευή αρπάγης και την κανονική λειτουργία του διακόπτη            
αυτής. 
ε) Να ελέγχει τη κανονική λειτουργία των διακοπτών τέρµατος διαδροµής και           
κινητού δαπέδου, θαλάµου και ψευτοδαπέδου όπου υπάρχουν. 
στ) Να ελέγχει την καλή λειτουργία του κώδωνα κινδύνου. 
ζ) Να ελέγχει την καλή κατάσταση των συρµατόσχοινων σε όλο το µήκος αυτών             
έναντι µηχανικής καταπονήσεως ή άλλης φθοράς. Αν φθαρεί ένα τότε γίνεται           
αλλαγή του. Αν σπάσει ένα τότε γίνεται αλλαγή όλων. Για την πρόληψη της φθοράς              
πρέπει η τάνυση τους να είναι ίδια και αν ελέγχεται µε δυναµόµετρο ανά τετράµηνο 
η) Να ελέγχει την κατάσταση των θερµούιτ των φρένων καθώς και τα πέδιλα των              
ευθυντηρίων ράβδων. 
θ) Να ελέγχει τη στάθµη ελαίου και κιβωτίου του ατέρµονα. 
ι) Να ωροµετρά και να ελέγχει όλα τα ηλεκτρικά κυκλώµατα για εξακρίβωση τυχόν             
διαρροής ή βλάβης. 
ια) Να ελέγχει τις επαφές και τη λειτουργία των ηλεκτρονόµων ορόφων, των            
ηλεκτρονόµων ανόδου-καθόδου, παρουσία τάσεως έναντι γης σε µεταλλικά µέρη. 
ιβ) Να ελέγχει την ολίσθηση των συρµατόσχοινων επί της τροχαλίας τριβής και του             
ρυθµιστή ταχύτητας. 
ιγ) Να ελέγχει την κατάσταση των ασφαλειών του ηλεκτρικού πίνακα των           
ανελκυστήρων, το φωτισµό του θαλάµου, του µηχανοστασίου του φρέατος. 
ιδ) Να ελέγχει την σωστή λειτουργία του ζυγού υπέρβαρου και του σήµατος που δίνει 



ιε) Να ελέγχει την σωστή σήµανση εντός και εκτός του θαλάµου και να την              
αποκαθιστά (όπως επίσης και τις οδηγίες χρήσης προς τους χρήστες) 
ιστ) να αποκαθιστά τον σωστό φωτισµό στους θαλάµους αντικαθιστώντας τους          
καµένους λαµπτήρες 

Μετά από κάθε έλεγχο πρέπει να λαµβάνει όλα τα απαραίτητα µέτρα για την άρση              
τυχόν φθορών, ελλείψεων ή ζηµιών που διαπιστώνονται για την ασφαλή και κανονική            
λειτουργία των Ανελκυστήρων. Η καθυστέρηση της αποκατάστασης θα επιφέρει τις          
ανάλογες ποινές. Σε περίπτωση που κρίνεται ότι ένας Ανελκυστήρας είναι επικίνδυνος           
για την ασφάλεια των εξυπηρετούµενων ατόµων θα πρέπει να διακόπτει τη λειτουργία            
του και να τοποθετεί µέχρι της επισκευής του, πινακίδες στις θύρες όλων των ορόφων µε               
τίτλο: 

«ΠΡΟΣΟΧΗ ΚΙΝΔΥΝΟΣ Ο ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ ΔΕΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ». 
Σε περίπτωση που η επικίνδυνη λειτουργία διαπιστωθεί από το προσωπικό της ΤΥΒ τότε             
αυτός αναρτά την παραπάνω πινακίδα και ειδοποιεί τον συντηρητή για την επισκευή του             
στους χρόνους που έχουν ορισθεί. 
Όλες οι ανωτέρω υποχρεώσεις, συνολικά και επί µέρους, θεωρούνται βασικά στοιχεία           
για την ανάληψη συντήρησης καθώς και επισκευής των Ανελκυστήρων του          
Πανεπιστηµίου προς ανάθεση. 
 
 
Καλαµάτα 3/9/2019                                                                           Τρίπολη 4/9/2019 
Ο συντάξας                                                                                       Η αν. Προϊσταµένη 

 Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών  
 
 
Δηµήτριος Αβραµόπουλος         Σοφία Σταυροπούλου  
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός          Πολιτικός Μηχανικός 



 

 

 


